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Telah dilakukan penelitian ejector untuk proses ekstraksi Non Condensable Gas (NCG) 
dengan menggunakan steam yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Pada penelitian ini dilakukan 
variasi tekanan kondenser untuk mengetahui performa ejector pada kondisi operasi tekanan kondenser 
yang berbeda. Performa ejector dapat dilihat dari entrainment ratio yang dihasilkan. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa kondisi operasi berbeda akan menghasilkan entrainment ratio yang berbeda. 
Nilai entrainment ratio menunjukkan kondisi desain ejector dan pada penelitian ini didapatkan 
kondisi operasi ejector on-design dan off-design. 
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1. Pendahuluan 
Pengembangan sumber daya panas bumi untuk 
pembangkit listrik diproyeksikan akan menjadi 
sumber energi andalan seiring dengan semakin 
menipisnya cadangan migas di dunia. Dalam 
mengembangkan potensi geothermal di Indonesia, 
Pemerintah berusaha mengembangkan PLTP skala 
kecil secara bertahap
[1]
. Fluida panas bumi yang 
digunakan untuk menggerakkan turbin pada PLTP 
skala kecil mengandung campuran air dan uap serta 
beberapa komponen lainnya yang tidak dapat 
terkondensasi secara maksimal yang disebut Non 
Condensable Gas (NCG). Kandungan NCG dalam 
fluida geothermal dapat menyebabkan penurunan 
efisiensi heat flow di kondenser dan menyebabkan 
penurunan tekanan sehingga mengurangi efisiensi 
turbin dan daya keluaran PLTP menurun. Untuk  
menghasilkan  output  listrik  yang  efisien,  NCG  di  
dalam kondensor harus diekstraksi dengan 
menggunakan steam jet ejector
[1,2,3]
. 
Untuk mengetahui kinerja dari ejector dengan 
berbagai kondisi operasi dapat dilakukan dengan 
analisa Computational Fluid Dynamics (CFD) 
menggunakan Software Fluent. 
2. Metodologi 
Untuk mengetahui performa ejector dapat 
dilakukan dengan menganalisa entrainment ratio 
yaitu perbandingan antara mass flow    terhadap 
mass flow uap. Performa ejector terhadap variasi 
tekanan kondenser akan menjadi objek penelitian. 
Pada penelitian ini kandungan NCG diasumsikan 
hanya terdiri dari    . Dan untuk geometri dari 
ejector dapat dilihat pada Gambar 1.  
 
Gambar  1 Geometri steam jet ejector dan gridding 
3. Pembahasan 
3.1 Analisa Performa Ejector berdasarkan 
Tekanan Kondenser 
Performa ejector dapat dianalisa dengan 
berbagai variasi kondisi operasi. Dan pada penelitian 
ini dilakukan analisa performa ejector berdasarkan 
operasi tekanan kondenser. Tekanan outlet 
kondenser merupakan tekanan awal NCG atau    . 
Variasi tekanan kondenser akan mengakibatkan 
perbedaan laju alir NCG. Fluida mengalir dari 
tekanan tinggi menuju tekanan rendah. Semakin 
tinggi perbedaan tekanan maka potensi mengalir 
fluida tersebut semakin besar. Untuk tekanan 
kondenser yang lebih besar, NCG akan lebih mudah 
mengalir dibandingkan NCG yang berada di 
kondenser dengan tekanan kondenser yang lebih 
rendah
[2,4]
. 
Pada Gambar 2 menunjukkan terjadi kenaikan 
Entrainment ratio (ER) yang sebanding dengan 
kenaikan tekanan kondenser.  
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Gambar 2 Kurva tekanan kondenser terhadap ER 
 
 
Gambar 3 Aliran kecepatan dengan variasi tekanan 
kondenser (a. 0.1 bar; b. 0.3 bar; c. 0.4 bar; d. 0.5 
bar) 
 
Gambar 4 Garis fraksi     pada tekanan kondenser 
(a. 0.1 bar; b. 0.3 bar; c. 0.4 bar; d. 0.5 bar) 
Pada kurva ER pada kondisi tekanan kondenser 
yang berbeda (Gambar 2) terdapat nilai ER yang 
negatif yang menunjukkan adanya steam yang 
keluar ke daerah inlet    . Peristiwa tersebut dapat 
dilihat pada Gambar 3 (aliran vektor kecepatan) dan 
4 (garis fraksi    ) yang menunjukkan adanya 
aliran balik pada ejector yang beroperasi pada 
tekanan kondenser 0.1 bar.  
Untuk menjelaskan peristiwa aliran balik pada 
tekanan kondenser 0.1 bar dapat dianalisa dengan 
menggunakan kurva pada Gambar 5. 
 
Gambar 5 Kurva operasi tekanan balik / back 
pressure (Wang, 2010) 
 
Gambar 5 merupakan kurva tekanan balik (back 
pressure) terhadap entrainment ratio. Terdapat tiga 
wilayah yaitu mode kritis (mixing chamber 
mengalami keadaan maksimal untuk mengalirkan 
massa fluida atau yang disebut choked), mode 
subkritis (mixing chamber tidak mengalami choked) 
dan malfunction (terjadi aliran balik di mixing 
chamber). Ketika PB (back pressure) yaitu tekanan 
outlet dibawah tekanan balik kritis PB* maka 
entrainment ratio konstant. Ketika PB lebih besar 
dari PB* maka entrainment ratio akan menurun 
secara drastis
[5]
. 
Untuk gambar 3 dan 4 (a) terjadi aliran balik 
dikarenakan back pressure (0.439 bar) lebih besar 
dibandingkan critical back pressure (0.1 bar) dan 
terjadi keadaan malfunction dimana terjadi aliran 
balik dimana     kembali keluar melalui inlet     
(tempat masuknya    ) sehigga menyebabkan 
entrainment ratio bernilai negatif. 
y = 0.8053x2 - 0.1097x - 0.0009 
R² = 0.9988 
-0.05
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0 0.2 0.4 0.6
E
R
 
Tekanan main condenser 
Variasi Tekanan Kondenser terhadap ER 
3 
 
Sedangkan untuk Gambar 3 dan 4 (b) terjadi 
aliran balik yang memutar dengan keadaan 
subcritical mode yaitu tekanan balik (b. 0.45 bar) 
lebih besar dari tekanan balik kritis (b. 0.3 bar) tetapi 
tidak sampai menyebabkan malfunction hanya 
terjadi penurunan entrainment ratio.  
Berbeda dengan Gambar 3, 4 (a) dan 3, 4 (b), 
untuk Gambar 3, 4 (c) dan 3, 4 (d) terjadi aliran yang 
lurus di mixing chamber. Tekanan balik pada 
gambar 3, 4 (c) yaitu 0.257 bar kurang dari tekanan 
balik kritis (0.4 bar) sedangkan tekanan balik pada 
gambar 3, 4 (d) yaitu 0.45 bar kurang dari tekanan 
balik kritis (0.5 bar) dan entrainment ratio yang 
dihasilkan positif. Operasi ejector pada keadaan ini 
disebut  critical mode. Untuk gambar a dan b 
merupakan kondisi off design. Pada kondisi off-
design terjadi penurunan entrainment ratio dan 
dalam mendesain ejector direkomendasikan untuk 
bekerja pada keadaan critical mode
[5]
.  
4. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa semakin besar tekanan 
kondenser maka     semakin mudah mengalir 
dikarenakan perbedaan tekanan semakin tinggi 
antara tekanan kondenser dengan tekanan outlet dan 
sifat dasar fluida mengalir dari tekanan tinggi 
menuju tekanan yang lebih rendah. Pada penelitian 
ini didapatkan dua mode operasi yaitu untuk tekanan 
kondenser 0.1 bar dan 0.2 bar adalah off-design 
dengan ER pada 0.1 bar bernilai negatif. Dan untuk 
tekanan kondenser 0.4 bar dan 0.5 bar merupakan 
mode on-design.  
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